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Resumo
Nesse trabalho apresenta-se um modelo matema´tico como primeira aproximac¸a˜o para avaliar o desempenho de um secador solar
indireto com coletor solar a va´cuo e armazenamento de calor sensı´vel com a´gua. A modelagem parte do volume de controle dos
principais componentes do sistema, coletor solar, reservato´rio te´rmico, trocador de calor e secador, aplicando balanc¸o de massa e
de energia em conjunto com os princı´pios de transfereˆncia de calor. As condic¸o˜es clima´ticas de teste tomam como base a cidade
de Cascavel (Parana´, Brasil) e a resoluc¸a˜o do modelo matema´tico foi auxiliada pelo programa EES. O secador representado e´ tipo
bandeja com fluxo de ar paralelo e recirculac¸a˜o de ar de 85%. Para analisar o desempenho do sistema, foi criada uma carga modelo
baseada nas refereˆncias encontradas na literatura de 80 kg de mate´ria u´mida com teor de a´gua inicial de 75% b.u e final de 10% b.u,
para tempo de secagem de 4 h e 3 h com velocidade de ar de 0,7 m/s e 1,1 m/s respetivamente. Para analisar a influeˆncia clima´tica,
os ca´lculos foram feitos para os meses de janeiro, junho, julho e agosto, considerando assim situac¸o˜es favora´veis e desfavora´veis.
Foi possı´vel simular a variac¸a˜o da temperatura do reservato´rio ao longo do dia, assim como, a resposta do trocador a variac¸a˜o de
temperatura de entrada dos fluidos e a influeˆncia clima´tica, radiac¸a˜o e temperatura ambiente, na participac¸a˜o da energia solar no total
de consumo energe´tico da secagem.
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1. Introduc¸a˜o
A secagem e´ uma das operac¸o˜es de maior consumo energe´tico
nas indu´strias de processo e alimentos [1]. Num processo de
secagem, o objetivo e´ a remoc¸a˜o de umidade do material, por-
tanto, necessita-se uma grande quantidade de energia para a
evaporac¸a˜o da a´gua.
O processo de secagem nas espe´cies de plantas medicinais
e´ uma operac¸a˜o de fundamental importaˆncia porque o material
seco apresenta maior estabilidade quı´mica, devido a` interrupc¸a˜o
dos processos metabo´licos que ocorrem mesmo apo´s a coleta
do material [2]. Isso permite o armazenamento, conservac¸a˜o
e comercializac¸a˜o das plantas medicinais e aroma´ticas, cada
vez mais utilizadas pela indu´stria farmaceˆutica, de fitotera´picos
e de cosme´ticos [3, 4]. Pelo crescente mercado, as plantas
medicinais e seus derivados mostram-se uma alternativa renta´vel
aos pequenos agricultores, dada a grande procura por esse tipo
de produto [5]
Na secagem de plantas medicinais, os limites da temperatura
do ar de secagem sa˜o determinados em func¸a˜o da sensibilidade
dos princı´pios ativos da planta medicinal [6]. Assim e´ de se es-
perar que determinada faixa de temperatura de secagem propicie
menores perdas de o´leo essencial nos princı´pios ativos durante o
processo [7]. Existe uma discussa˜o enquanto ao limite ma´ximo
de temperatura, paradigma antigo defendido por alguns autores
que recomendam que na˜o se deve secar plantas medicinais com
temperatura acima 40 ◦C, mas o levantamentos de diversos es-
tudos realizado por Melo et al. [8] mostra que temperaturas
entre 50 ◦C e 60 ◦C sa˜o mais adequadas para secagem de grande
nu´mero de folhas de plantas medicinais, independentemente do
me´todo de secagem empregado. Temperaturas maiores reduzem
o tempo de secagem, portanto, o custo energe´tico ma´ssico ou
por quilograma de a´gua removida diminui [9], impactando no
prec¸o final do produto.
Tradicionalmente a secagem tem sido realizada a` sombra ou
em secadores artesanais, mas a secagem de plantas medicinais
utilizando secadores de maior eficieˆncia pode ser considerada
como uma das principais alternativas pensando-se em produc¸o˜es
de extratos fitotera´picos em escala comercial, considerando o
volume de produc¸a˜o necessa´rio e o controle das varia´veis do
processo que interferem na qualidade final do produto e ou sub-
produto [4]. Secadores mais elaborados levam ao uso de fontes
de energia como combustı´vel fo´ssil ou resisteˆncias ele´trica, que
no caso de secadores de pequeno ou me´dio porte, sa˜o geralmente
de leito fixo tipo bandeja [10].
Por outro lado, nas a´reas rurais do Brasil a distribuic¸a˜o de
energia ele´trica ainda carece de melhorias, especialmente no que
tange a` estabilidade do fornecimento, tensa˜o nas redes, reposic¸a˜o
do servic¸o quando ha´ quedas provocadas por intempe´ries e
qualidade das instalac¸o˜es ele´tricas prediais [11, 12]. Isto di-
ficulta principalmente a instalac¸a˜o de equipamentos de poteˆncia
Preprint submitted to Elsevier December 21, 2016
elevada, como sa˜o as resisteˆncia ele´tricas que alimentam os
secadores.
Nesse contexto e´ que secadores solares com grau de desen-
volvimento maior que permitem reduzir a participac¸a˜o do sis-
tema auxiliar de aquecimento e manter a temperatura esta´vel
entre 50◦C e 60◦C durante a secagem toda, podem ser atrativos
para aplicac¸a˜o de secagem de plantas medicinais em pequenos
produtores ou cooperativas rurais.
Kumar et al. [13] analisou o estado da arte de distintas tec-
nologias de secadores solares, e sugeriu que, tecnologias de
secagem de alimentos de baixo custo podem ser introduzidas em
a´reas rurais para reduzir a deteriorac¸a˜o, melhorar a qualidade
do produto e a higiene global de processamento. Prakash e Ku-
mar [14] fizeram uma revisa˜o abrangente sobre as tendeˆncias
recentes e relataram que a convecc¸a˜o forc¸ada de secadores so-
lares e´ eficaz e mais controla´vel do que a circulac¸a˜o natural.
Os autores destacam tambe´m que a energia solar pode ser efeti-
vamente utilizada para secagem a baixa temperatura e ha´ uma
enorme demanda por secadores solares eficientes incorporados
com meio de armazenamento de energia te´rmica.
Para enfrentar ou limitar o cara´ter intermitente da energia
solar, analisado por Prakash e Kumar [14], o armazenamento
te´rmico de energia e´ proposto como uma soluc¸a˜o te´cnica e eco-
nomicamente via´vel para alimentos e produtos agrı´colas em
geral por diversos pesquisadores [15, 16, 17]. Diferentes tipos
de materiais como rocha, a´gua, areia e granito, cera de parafina
pura e mistura de alumı´nio com cera de parafina teˆm sido utiliza-
dos como materiais de armazenamento termico em secadores
solares por pesquisadores nas u´ltimas de´cadas [16]. A maioria
dos sistemas de armazenamento de calor sensı´vel utilizam pe-
dras e a´gua [15, 16]. Para a maioria desses casos, a eficieˆncia
do secador solar pode ser melhorada quando o armazenamento
de energia te´rmica e´ adicionado ao sistema de secagem.[15]
Fudholi et. al [18] realizaram um estudo tecno-econoˆmico de
4 sistemas de secadores solares baseados em coletores solares
de a´gua e reservato´rio te´rmico para as condic¸o˜es clima´ticas da
Mala´sia. Os sistemas comparados foram: (1) sistema hı´brido
fotovoltaico com bomba de calor, (2) sistema com bomba de
calor quı´mica, (3) sistema com desumidificador e (4) sistema
com trocador de calor. Segundo os autores, todos os sistemas
avaliados apresentaram alto desempenho e temperatura de saı´da
esta´vel.
No presente estudo, realiza-se um modelo matema´tico como
primeira aproximac¸a˜o para ana´lise de desempenho de um
secador solar indireto com armazenamento de calor sensı´vel que
visa utilizar componentes disponı´veis comercialmente, como
coletores solares de tubo de va´cuo e reservato´rios te´rmicos de
a´gua.
2. Desenvolvimento do modelo
Para representar a regia˜o oeste do Parana´, o modelo elabo-
rado do sistema solar indireto com armazenamento de calor
sensı´vel que alimenta o secador de plantas medicinais mediante
um trocador de calor sera´ avaliado para as condic¸o˜es ambientes
da cidade de Cascavel (Parana´, Brasil) localizada nas coorde-
nadas 24◦57′21”S e 53◦27′18”O. Os dados de radiac¸a˜o, tem-
peratura ambiente, e umidade relativa do ar, necessa´rios para
os ca´lculos, foram fornecidos pelo Sistema Meteorolo´gico do
Parana´ (SIMEPAR).
Para avaliar a influeˆncia das condic¸o˜es clima´ticas no desem-
penhos do sistema sera˜o consideradas duas situac¸o˜es. A primeira
para o meˆs de janeiro, como condic¸a˜o favora´vel de operac¸a˜o, e
a segunda para os treˆs meses com menor radiac¸a˜o do ano, junho,
julho e agosto, como condic¸a˜o mais desfavora´vel.
Para auxiliar na modelagem, foi desenvolvida uma rotina
no EES, que tem como entrada os dados clima´ticos, arranjo
dos coletores, paraˆmetros de operac¸a˜o (vaza˜o, temperatura de
secagem, etc) e a geometria do reservato´rio e do trocado de calor.
Para representar e/ou estimar o consumo de energia devido a`
secagem, e os paraˆmetros de operac¸a˜o do secador, e´ elaborada
uma carga exemplo ou modelo, a qual e´ elaborada de acordo
com valores encontrados na literatura.
2.1. Paraˆmetros de operac¸a˜o do sistema
2.1.1. Dados clima´ticos
Para a radiac¸a˜o utilizou-se o histo´rico de 2002-2013 da me´dia
hora´ria, os dados foram processados, obtendo a me´dia dos onze
anos para cada hora do ano. Para a temperatura e umidade
relativa do ar o perı´odo de dados e´ 2001-2010. Na figura 1 e´
apresentado a me´dia hora´ria mensal da radiac¸a˜o e temperatura
dos meses a serem utilizados no modelo.
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Figura 1: Condic¸a˜o meteorologia me´dia hora´ria mensal para os quatro meses a
serem avaliados (a) radiac¸a˜o no plano horizontal, (b) temperatura ambiente
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Tabela 1: Paraˆmetros de desenho para o secador solar
Sistema de aquecimento solar Secador
Coletor solar Produto de secagem
tipo: tubo a va´cuo massa inicial = 80 kg
a´rea, Acol= 5 m2 umidade inicial= 75% (b.u)
Arranjo umidade final= 10% (b.u)
quant. de coletores, Ncol=4
col. em paralelos = 2 Caˆmara de secagem
tipo: bandeja com fluxo paralelo
Reservato´rio de a´gua carrinhos: 2
dimenso˜es bandejas por carrinho: 15
volume = 100 L dim. bandejas= 1,2x0,8x0,05m
diaˆmetro= 520 mm a´rea efetiva de secagem, As=29 m2
comprimento= 980 mm
isolante
material: poliuretano
espessura = 50 mm
O meˆs de junho, em me´dia, tem uma radiac¸a˜o 58 % menor
que o meˆs de janeiro, ja´ o meˆs de julho e´ 56% menor que janeiro.
Agosto e´ o meˆs que apresenta maior radiac¸a˜o dos treˆs meses
considerados como condic¸a˜o desfavora´vel sendo, 38% menor
que janeiro.
Observou-se que a me´dia hora´ria mensal da umidade ambiente
durante o perı´odo central do dia, perı´odo no qual funcionara´ o
secador, na˜o tem uma variac¸a˜o significativa. Enta˜o, optou-se por
fixar os valores ao longo do dia, sendo 67%, 68%, 50% e 56%
para os meses de janeiro, junho, julho e agosto respetivamente.
2.1.2. Paraˆmetros de desenho do secador solar
O arranjo do sistema foi previamente definido com base em
um estudo preliminar. Na tabela 1 sa˜o apresentados os principais
dados que sa˜o necessa´rios para a modelagem.
O secador adotado e´ do tipo bandeja com fluxo paralelo com
capacidade para dois carrinhos cada um com 15 bandejas sepa-
radas por 6 cm com carga total de 80 kg de material umido. As
dimenso˜es fı´sicas foram determinadas de acordo com modelos
comercias apresentados por Perry e Green [19]. Para diminuir
o consumo de energia, o secador tera´ recirculac¸a˜o de ar de
85%, valor tı´pico para esse tipo de secador [19]. As perdas
para o ambiente foram fixadas em 12% e 8% para os meses
de inverno e vera˜o respetivamente [20]. Enquanto o secador
encontra-se operando, considerou-se uma perda de 10% do total
de energia que entra pelos coletores solares representado as
perdas em tubulac¸o˜es e reservato´rio. Esse valor e´ o considerado
para sistemas de aquecimento solar de a´gua tradicional [21].
2.1.3. Condic¸o˜es de carga do secador
Dentre as va´rias espe´cies de plantas medicinais conhecidas no
Brasil, foram levantadas da literatura algumas delas cujo tempo
e temperatura de secagem fossem compatı´veis para a secagem
solar e assim pudessem embasar a base de ca´lculo do secador.
Na tabela 2 e´ apresentado este levantamento.
Com base nesse levantamento, dois tempos de operac¸a˜o sa˜o
considerados, ts= 3h e ts= 4h, com temperatura de ar de secagem
de Ts = 65 ◦C. A umidade inicial considerada e´ 75% b.u, valor
me´dio dos dados apresentados no gra´fico da figura 2 e a umidade
de fim de secagem considerada e´ 10%b.u, teor final ma´ximo
permitido para comercializac¸a˜o de va´rias plantas medicinais
[22, 23]. A velocidade do sistema foi calculada previamente
de tal forma que o balanc¸o de energia e massa do secador per-
mitam satisfazer o tempo de secagem estimado, levando em
conta tambe´m a recirculac¸a˜o de ar de 85% ja´ mencionada. As
velocidades calculadas sa˜o Var = 0,7 m/s para ts = 4h e Var =
1,1 m/s para ts = 3h, ambas dentro do utilizado por diversos
pesquisadores (Tab. 2 ).
Visando o melhor aproveitamento possı´vel do recurso solar,
o secador permanecera´ ligado no hora´rio de maior radiac¸a˜o de
cada meˆs. Para janeiro sera´ de 13:00 h ate´ 17:00 h para ts= 4h e
de 13:00 h ate´ 16:00 h para ts= 3h. Para o restante dos meses
o secador ligara´ 12:00 h ate 16:00 h para ts= 4h e a partir das
12:00 h ate 15:00 h para ts= 3h.
A cine´tica de secagem considerada e´ de taxa de secagem cons-
tante ja´ que o perı´odo de taxa de secagem constante predomina
em mate´rias com alto teor de umidade inicial [34], como e´ caso
das plantas medicinais. No gra´fico da figura 2, que foi elaborado
a partir do levantamento de va´rios estudos experimentais, fica
indicado que considerar secagem linear como constante e´ uma
boa aproximac¸a˜o para os fins desse trabalho.
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Guaco, T=55 °C (Radünz et. al, 2002)
Guaco, T=70 °C (Radünz et. al, 2002)
Alecrim pimienta, T=60°C (Radünz et.al,
2002)
Mororó, T=60°C (Alves et.al, 2015)
Erva beleeira, T=60°C (Goneli et. al, 2014)
Campim-limão , T=50°C (Martinazzo et. al,
2010)
Moringa, T=60 °C (Carvalho et al., 2015)
Tomilho, T=50°C (Doymaz , 2011)
Calêndura, T=60°C (Melos Martins , 2005)
Figura 2: Secagem de va´rias plantas medicinais
3. Modelagem
Cada componente do ciclo e´ analisado como um volume
de controle, indicados pelas linhas tracejadas no esquema da
figura 3, aplicando balanc¸o de energia e massa. Tambe´m e´
realizado analise de transfereˆncia de calor para o ca´lculo das
perdas te´rmicas do reservato´rio e efetividade do trocador de
calor.
3.1. Reservato´rio Te´rmico
Sob as hipo´teses de entradas e saı´das com escoamentos uni-
formes e que a energia potencial e cine´tica sa˜o desprezı´veis, o
balanc¸o de taxa de energia para o reservato´rio te´rmico pode ser
escrito [35]:
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Tabela 2: Principais paraˆmetros de operac¸a˜o de resultados encontrados na literatura para secagem por convecc¸a˜o forc¸ada de ar, que na˜o afetam o teor de o´leo ou
composic¸a˜o de nutrientes nas plantas medicinais
Nome popular Nome
cientı´fico
Ts [ C] Vel. [m s] Teor inicial
de a´gua
Teor final de
a´gua
Tempo de
secagem [h]
Esp. de ca-
mada [cm]
Fluxo Ref.
Alecrim pimenta Lippia sidoides
Cham.
60/70 1 67% b.u 11% b.u 1,42/0,83 10 ascendente [24]
Caleˆndula Calendula of-
ficinalis L.
60/70 0,5 88% b.u 10,3% b.u 5,4/2,6 10 ascendente [25]
Capim-lima˜o Cymbopogon
citratus (D.C.)
Stapf
50 1,3/1,8 76% b.u 9% b.u 3,33/3,17 5 [26]
Capim-lima˜o Cymbopogon
citratus (D.C.)
Stapf
60 1 9,3% b.u [27]
Carqueja Baccharis
trimera
60 0,5 2,58 40 ascendente [28]
Erva baleeira Cordia verbe-
nacea DC.
60 75% b.u 7% b.u 2,01 [4]
Guaco Mikania glom-
erata Sprengel
55 0,5 81,4% b.u 10 % b.u 4,08 10 [29]
Hortela˜ comum Mentha x vil-
losa Huds
50 ascendente [30]
Mororo´ Bauhinia
Cheilantha
(Bong.) Steud.
60 1 69% b.u 9% b.u 3,43 2 [31]
Moringa Moringa
Oleı´fera Lam
60 1 79% b.u 8% b.u 2,02 [32]
Tomilho Thymus vul-
garis L.
50/60 2 75% b.u 9% b.u 3,25/2,00 2 paralelo [33]
Figura 3: Esquema do Sistema
dEres
dt
= Q˙res + W˙res + m˙3h3 + m˙5h5 − m˙1h1 − m˙4h4 (1)
Como na˜o existe trabalho atrave´s da fronteira do volume de
controle e com a relac¸a˜o entre as vazo˜es ma´ssicas mostrada na
figura 3, o balanc¸o de taxa de energia torna-se
dEres
dt
= −Q˙p + m˙3(h3 − h1) + m˙4(h5 − h4) (2)
onde Q˙p e´ a perda te´rmica do reservato´rio. Ja´ que a a´gua pode
ser considerada como incompressı´vel dentro da temperatura e
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pressa˜o de operac¸a˜o do sistema, a energia interna depende ape-
nas da temperatura. Enta˜o, a regra da cadeia pode ser utilizada
para reescrever o termo a` esquerda da eq. (2)
dEres
dt
= m˙res cp
dT
dt
(3)
Como o termo de pressa˜o se anula pela hipo´tese de incom-
pressibilidade da a´gua, os termos de entalpia da equac¸a˜o 2 pode
ser expresso como:
(h3 − h1) = cp (T3 − T1) (4)
(h5 − h4) = cp (T5 − T4) (5)
Durante o funcionamento do sistema pode-se considerar que
a a´gua e´ bem misturada quando o sistema esta operando, enta˜o
a temperatura da a´gua e´ uniforme com a posic¸a˜o no reservato´rio
e varia apenas com tempo, T = T(t), assim a temperatura na
saı´da e´ igual a` temperatura do lı´quido no tanque. Substituindo
as equac¸o˜es 3, 4 e 5 na equac¸a˜o 2 obte´m-se:
m˙rescp
dT
dt
= Q˙p + m˙3 cp (T3 − T ) + m˙4 cp (T5 − T ) (6)
em que T representa a temperatura uniforme da a´gua no tempo t.
Como os estados nas entradas e nas saı´das na˜o sa˜o constantes
com o tempo, porque a entrada de energia do sistema e´ a radiac¸a˜o
solar que varia durante o dia, uma soluc¸a˜o analı´tica na˜o e´ via´vel
devido a` complexa dependeˆncia entre os termos [21]. Para fins
de engenheira, a soluc¸a˜o nume´rica da equac¸a˜o 6 via me´todo
de integrac¸a˜o de Euler implı´cita produz resultados satisfato´rios
[21]. Enta˜o, a soluc¸a˜o da equac¸a˜o 6 pode ser escrita:
Tres,[i+1] = T[i] + [Q˙p[i] + m˙3 cp (T3 − Tres,[i+1])+
m˙4 cp (T5,[i] − Tres,[i+1])] ∆tmres cp
(7)
onde ∆t e´ o intervalo de tempo discreto, sendo discretizado
em 5 min, totalizando 288 intervalos por dia.
3.2. Perdas te´rmicas no reservato´rio enquanto o secador na˜o
opera (Q˙p)
A resisteˆncia te´rmica total de um reservato´rio e´ definida pela
combinac¸a˜o em se´rie das resisteˆncias a convecc¸a˜o interna, a
conduc¸a˜o e a combinac¸a˜o de convecc¸a˜o e radiac¸a˜o externa. A
taxa de transfereˆncia de calor do fluido no reservato´rio para
o meio externo ocorre nas direc¸o˜es axial e radial. Portanto, a
resisteˆncia de isolamento te´rmico do reservato´rio (Riso) e´ deter-
minada pela combinac¸a˜o das resisteˆncias axial (Ra) e radial (Rr)
em paralelo [36]:
Riso =
Rr Ra
Rr + Ra
(8)
Na direc¸a˜o axial, o reservato´rio te´rmico cilı´ndrico possui
geometria de parede plana, portanto:
Ra =
e
2 pi kiso r2ext
(9)
Na direc¸a˜o radial:
Rcond =
ln(
rext
rint
)
2pikisoLext
(10)
O ca´lculo do coeficiente externo do reservato´rio (hext,res) e´
feito usando a func¸a˜o FC horizontal cylinder do EES. O coefi-
ciente de radiac¸a˜o externo e´ calculado por:
hrad = σ  (Text,res + Tamb)(T 2ext,res + T
2
amb) (11)
Como a convenc¸a˜o e a radiac¸a˜o atuam em paralelo na su-
perfı´cie do reservato´rio te´rmico, a resisteˆncia externa e´ definida
por:
Rext,res =
1
(hext,res + hrad) Aext,res
(12)
onde a a´rea externa da superfı´cie do reservato´rio (Aext,res) e´
dada pela somato´rio das a´reas do cilindro.
A u´ltima das treˆs resisteˆncias a ser calculada e´ a resisteˆncia
interna. Para o ca´lculo, pode-se utilizar a correlac¸a˜o obtida
por Savicki [37] a partir de simulac¸a˜o nume´rica que descreve o
ca´lculo da resisteˆncia interna em reservato´rio te´rmico de geome-
tria cilı´ndrica na posic¸a˜o horizontal:
Rint,res = [0, 00261(Riso + Rext) + 0, 0081163] [−0, 0048
∆T + 1, 1210] [0, 079466 tan[2, 922037(Tmod
− 1/2)] + 1, 118018] (0, 25/zint)
0, 4(zint/rint,res)
(13)
A variac¸a˜o da temperatura interna ∆T e´ definida por Savicki
[37] como:
∆T = Tres,inicial − Tres,t (14)
A adimensionalizac¸a˜o da temperatura interna me´dia (Tmod) e´
[37]:
Tmod = 1 − Tres,t − TambTres,inicial − Tamb (15)
Por u´ltimo, a taxa de transfereˆncia de calor e´:
Q˙p =
Tres − Tamb
Rtot
(16)
onde Rtot e´ a soma das treˆs resisteˆncias anteriormente men-
cionadas. Para os ca´lculos da resisteˆncia te´rmica de convecc¸a˜o e
radiac¸a˜o combinadas, e´ necessa´ria a temperatura de superfı´cie
do reservato´rio, que na˜o e´ conhecida previamente, caindo em
um processo iterativo que e´ resolvido pelo EES.
Como a temperatura interna varia ao longo do tempo, tornam-
se necessa´rios novos ca´lculos da resisteˆncia interna e externa e
dos paraˆmetros que dependem destas resisteˆncias te´rmicas apo´s
o incremento de tempo estipulado (∆t).
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3.3. Coletor Solar
A poteˆncia u´til extraı´da do coletor solar e´ a energia de entrada
prima´ria (Qcol) do sistema empregado para aumentar a temper-
atura do fluido de trabalho que circula pelo absorvedor e pode
ser expressa como:
Q˙col = m˙ cp (Tin − Tout) = ηA I (17)
sendo m˙ o fluxo ma´ssico (kg/s) que circula pelo coletor, Tin e
Tout as temperaturas de entrada e saı´da do coletor respetivamente,
η e´ a eficieˆncia, A superfı´cie e por u´ltimo I a irradiac¸a˜o total
sobre a superfı´cie do coletor em W/m2. A eficieˆncia do coletor
pode ser obtida mediante um modelo linear que utiliza a seguinte
expressa˜o [21]:
η = Fr(τα) − Fr UL (Tm − Tamb)
I
(18)
onde Tm e´ a temperatura me´dia do fluido entre a entrada e saı´da
do coletor, Fr(τα) e´ o rendimento o´tico do coletor e Fr UL o co-
eficiente de perdas te´rmicas. Estes dois u´ltimos paraˆmetros sa˜o
determinados experimentalmente mediante ensaio e, no Brasil,
podem ser obtidos nas tabelas apresentadas pelo Instituto Na-
cional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO),
encarregado de estabelecer as diretrizes e crite´rios para avaliar
o desempenho dos coletores que, por sua vez, utiliza a norma
ABNT NBR 15747-2 [38] como refereˆncia normativa para o pro-
cedimento do ensaio dos coletores. Para esse estudo, os valores
adpotados de Fr(τα) e Fr UL sa˜o valores me´dios registrados na
tabela do INMETRO para coletor solar a va´cuo.
Como o arranjo dos coletores e´ uma combinac¸a˜o em se´rie e
em paralelo, a temperatura de entrada do segundo coletor da
bateria e´ a temperatura de saı´da do primeiro coletor da bateria
e a vaza˜o total de entrada reparte-se entre as duas baterias. O
arranjo paralelo-se´rie permite que um determinado volume de
a´gua atinja uma maior temperatura em func¸a˜o do maior tempo
de percurso dentro dos coletores, alem de aumentar a vaza˜o total
do sistema de captac¸a˜o ja´ que a vaza˜o recomendada por coletor
e´ limitada (para tubo a va´cuo, da ordem de 6-6,5 L/min [38]).
Considerando que a vaza˜o total distribue-se igualmente para
cada bateria, todos os coletores trabalham com a mesma vaza˜o e
temperatura de saı´da ja´ que a radiac¸a˜o considera-se uniforme.
Desta forma, combinando 17 e 18, as equac¸o˜es para o sistema
de coletores sa˜o as seguintes:
m˙2 cp (T2 − T1) = η1 A I (19)
η1 = Fr(τα) − Fr UL ((T1 + T2)/2 − Tamb)I (20)
m˙2 cp (T3 − T2) = η2 A I (21)
η2 = Fr(τα) − Fr UL ((T3 + T2)/2 − Tamb)I (22)
sendo η1 e η2 as eficieˆncias do primeiro e segundo coletor da
bateria. Portanto, a energia total que entra no sistema e´
Qsolar = m˙3 cp (T3 − T1) (23)
Observando as equac¸o˜es 19 ate´ 22, tambe´m ocorre um pro-
cesso interativo porque a temperatura dos coletores na˜o e´ conhe-
cida mas e´ necessa´ria para calcular as eficieˆncias dos mesmos.
3.4. Trocador de calor
O trocador modelado e´ do tipo aletado com escoamento
cruzado e ambos lados na˜o misturados. As caraterı´sticas fı´sicas
sa˜o mostradas na figura 4.
O procedimento utilizado para calculo e´ o me´todo da
efetividade-NUT, ou me´todo ε - NTU. A efetividade do tro-
cador define-se como [36]:
ε =
Q˙t
Q˙max
(24)
sendo Q˙t a taxa real de calor trocada e Q˙max a taxa ma´xima
possı´vel de transfereˆncia de calor. A expressa˜o geral de Q˙max e´
[36]:
Q˙max = Cmin (Tq,in − T f ,in) (25)
onde Cmin e´ a menor taxa de capacidade calorı´fica entre o fluido
quente e o fluido frio, Tq,in e´ a temperatura de entrada do fluido
quente, no caso a a´gua, e T f ,in e´ a temperatura de entrada do
fluido frio, o ar. Conhecida a taxa real de transfereˆncia, a tem-
peratura de saı´da do trocador da a´gua e do ar pode ser calculada
como:
T5 = T4 − Q˙tCq (26)
TS 3 = TS 2 +
Q˙t
C f
(27)
Para qualquer trocador de calor, a efetividade depende uni-
camente do nu´mero de unidades de transfereˆncia (NUT) e da
relac¸a˜o entre Cmin e Cmax [36], permitindo obter ε a partir destes
treˆs paraˆmetros. Para calcular a efetividade do tipo de trocador
em questa˜o e´ utilizada a respetiva func¸a˜o do EES. O NUT e´ um
paraˆmetro adimensional, sendo definido como [36]:
NUT =
UA
Cmin
(28)
O produto UA envolve o coeficiente global de transfereˆncia
de calor (U), que e´ o inverso da resisteˆncia total entre a a´gua e o
ar:
UA =
1
Rint,t + Rcond,t + Rd + Rout,t
(29)
onde Rint,t e´ a resisteˆncia convectiva entre a a´gua e a superfı´cie
interna do tubo, R f e´ a resisteˆncia de deposic¸a˜o que ocorre na
superfı´cie interna do tubo, Rcond,t e´ a resisteˆncia por conduc¸a˜o
atrave´s da parede do tubo e Rout,t e´ a resisteˆncia entre o ar e a
superfı´cie das aletas e da superfı´cie externa do tubo.
Na sequeˆncia, sa˜o apresentadas as expresso˜es das resisteˆncias
[39]:
Rint =
1
hint piDint Lt
(30)
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Figura 4: Caraterı´sticas fı´sicas do Trocador de Calor
R f =
R′f
piDint Lt
(31)
Rcond =
ln(
Dext
Dint
)
2piktLt
(32)
Rout =
1
η0 hout Atot,out
(33)
O paraˆmetro R f e´ o fator de deposic¸a˜o que e´ extraı´do da
base de dato do EES. O hint e´ o coeficiente de transfereˆncia de
calor entre a a´gua e a superfı´cie interna do tubos, que e´ deter-
minado usando a func¸a˜o Pipeflow do EES. O coeficiente hout e´
o coeficiente de transfereˆncia de calor esperado entre o ar e a
superfı´cie das aletas e dos tubos do trocador. Ha´ duas formas de
calcular hout, a primeira modela a transfereˆncia de calor como
fluxo externo sobre um cilindro (hout,ext) e a segunda modela a
transfereˆncia de calor como fluxo interno num canal retangu-
lar (hout,duct). Nellis (2009), mediante um exemplo e para uma
geometria especı´fica, mostra que ambas modelagens produzem
resultados aceita´veis em comparac¸a˜o com a correlac¸a˜o do tro-
cador de calor compacta levantada experimentalmente. Portanto,
neste trabalho aplicam-se ambas modelagens e se utiliza o valor
me´dio. Neste caso, o ca´lculo de hout,ext e hout,duct e´ auxiliado
pelas func¸o˜es External Flow Cylinder e DuctFlow respetiva-
mente, disponı´veis no EES. A eficieˆncia global do conjunto de
aletas (η0), calcula-se partindo da geometria das aletas (Fig. 4) e
da eficieˆncia de uma aleta isolada (ηa) sendo esta calculada pela
func¸a˜o eta fin annular rect do EES.
Com as formulas apresentadas pode ser calculada a con-
dutaˆncia total UA e por consequeˆncia a efetividade do trocador
que permite determinar a temperatura de saı´da do trocador do ar
e da a´gua, equac¸o˜es 27 e 26 respetivamente, completando assim
o equacionamento do sistema.
3.5. Secador
Os modelos existentes para o secador tomam basicamente
dois abordagem. A primeira abordagem estuda particularmente o
comportamento do produto durante o processo representado pela
cine´tica de secagem. Estes modelos calculam va´rios paraˆmetros
tais como coeficiente de difusa˜o, coeficientes de calor e massa
e constantes de secagem [40]. A segunda abordagem estuda
o comportamento geral do secador aplicando os conceitos de
transfereˆncias de calor e massa. Por este me´todo e´ possı´vel
calcular a temperatura e umidade de saı´da do ar da caˆmara de
secagem, assim como, a eficieˆncia e tempo de secagem estimado
[40]. Neste trabalho, focamos na segunda abordagem.
Nessa linha, adotada-se o me´todo de ca´lculo apresentado por
Costa [20] para secadores convectivos tradicionais a ar quente.
O me´todo parte do balanc¸o de energia e massa tendo como
varia´veis de entrada a quantidade de material a secar, umidade
inicial, umidade final desejada, temperatura de secagem e umi-
dade absoluta do ambiente (ωS 1). Enta˜o, aplicando balanc¸o de
energia e massa ao secador (Fig 3):
m˙S 1 + m˙S 5 = m˙S 3 (34)
m˙S 1ωS 1 + m˙S 5ωS 5 = m˙S 3ωS 3 (35)
m˙S 1hS 1 + m˙S 5hS 5 = m˙S 2 hS 2 (36)
A umidade absoluta do ar na saı´da da caˆmara de secagem e´:
ωS 5 = ωS 3 + As RC/m˙S 3 (37)
sendo As a a´rea efetiva de secagem. Para o perı´odo de taxa
constante, a velocidade de secagem e´ definida pela seguinte
equac¸a˜o [41]:
Rc = hs (TS 4 − Twb,S 4)/λev (38)
onde λev e´ o calor latente de vaporizac¸a˜o da agua a temperatura
de bulbo u´mido (Twb). Para fins de estimativa, o coeficiente
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convectivo de transfereˆncia de calor para o caso de fluxo de ar
paralelo a` superfı´cie de secagem [41] pode ser calculado como:
hs = 0, 0204 G0,8 (39)
onde G e´ o fluxo ma´ssico de ar u´mido em kg/h m2.
A poteˆncia fornecida pelo sistema auxiliar para manter a
entrada de temperatura constante ao secador (TS 4 = 65 ◦C) e´:
Q˙aux = m˙S 3 (hS 4 − hS 2) − Q˙t (40)
Em consequeˆncia da equac¸a˜o anterior, a poteˆncia total
fornecida ao secador pode ser escrita como:
Q˙TOT AL = Q˙t + Q˙aux (41)
A frac¸a˜o solar define-se como a raza˜o entre a energia suprida
pelo sistema de aquecimento solar (Qt) e a demanda de energia
do secador, matematicamente:
FS =
Q˙t
m˙S 3 (hS 4 − hS 2) (42)
3.6. Controlador
Sa˜o definidos 3 expresso˜es lo´gicas IF para representar o sis-
tema de controle do secador e determinar, por exemplo, quando
somente esta´ ligada a bomba 2, ou quando, pelas condic¸o˜es
de irradiac¸a˜o desfavora´veis ou baixa temperatura da a´gua no
reservato´rio, na˜o e´ conveniente ligar o secador.
IF1- liga a bomba 2 dentro de um intervalo de tempo pre´-
definido. Isto permite que a bomba 2 funcione independente do
secador, aquecendo a a´gua no tanque no perı´odo da manha˜, antes
do inı´cio da secagem, e durante a tarde, apo´s o fim da secagem.
Tambe´m limita a temperatura da a´gua no reservato´rio a 95 ◦C
para evitar o ponto de ebulic¸a˜o.
IF2- Essa expressa˜o tenta determinar ou prever um dia com
baixa radiac¸a˜o ao ponto de que na˜o compense ligar o secador
e assim evitar o uso excessivo do sistema auxiliar. A condic¸a˜o
utilizada e´ de monitoriar a temperatura do reservato´rio a uma
dada hora do dia, antes do inı´cio da secagem. Enta˜o, se a
temperatura do reservato´rio e´ menor a 90 ◦C 15 minutos antes do
inı´cio da secagem, e´ entendido que a radiac¸a˜o continuara´ baixa
durante o dia todo. Dessa maneira, o programa entende que
so´ B1 continuara´ ligada, a´gua pasando pelos coletores, e a B2
permanecera´ desligada, mesmo sendo o hora´rio pre´-programada
de secagem.
IF3- Pelas condic¸o˜es de temperatura alta do reservato´rio e
irradiac¸a˜o baixa, a eficieˆncia dos coletores pode ser muito baixa
ou inclusive chegar ao ponto de que a a´gua seja resfria em vez
de aquecida (Eq. 18). Enta˜o, a bomba 2 vai ligar, na˜o so´ se esta´
dentro do hora´rio programado e a´gua esta´ abaixo de 95 ◦C (IF2),
mas tambe´m se a eficieˆncia dos coletores e´ maior que 5%.
4. Resultados e discusso˜es
Na figura 5 apresenta-se a me´dia hora´ria da temperatura da
a´gua no reservato´rio para os quatro meses e os dois tempos de
secagem avaliados. Na madrugada, o sistema tem so´ perda de
energia por transfereˆncia de calor para o meio ambiente, a qual
depende na˜o so´ de Tamb mas tambe´m de Tres, por isso, como
em janeiro a temperatura no reservato´rio e´ maior, a queda na˜o e´
acentuada em comparac¸a˜o ao outros meses. A partir das 9:30
h a´gua comec¸a a circular pelos coletores (IF1), aumentando
Tres ate´ 95◦C, temperatura ma´xima setpoint. Em janeiro, pela
radiac¸a˜o elevada, a temperatura aumenta mais rapidamente que
os outro meses e por isso consegue se manter mais tempo na
faixa de 95 ◦C, observando-se uma meseta reta. Para o caso de
ts=3h (Fig 5.b), a queda de temperatura no inı´cio da secagem e´
mais acentuada ja´ que o aumento de vaza˜o aumenta a demanda
de energia necessa´ria para aquecer o ar e melhora a transfereˆncia
de calor no trocador.
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Figura 5: Me´dia hora´ria mensal da temperatura da a´gua no reservato´rio (a) para
ts = 4h, (b) para ts = 3h
Na figura 6 e´ apresentada a sequeˆncia de treˆs dias com maior
radiac¸a˜o de cada meˆs para secagem de quatro horas. Esse gra´fico
permite observar particularidades na˜o presentes no gra´fico da
media hora´ria mensal (Fig. 5). No meˆs de janeiro, julho e agosto,
o secador consegue operar os treˆs dias. No segundo dia do meˆs
de junho o secador na˜o operou por se considerar dia de baixa
radiac¸a˜o (IF3). Isso permitiu que no inı´cio do terceiro dia a
temperatura do reservato´rio esteja elevada, possibilitando o fun-
cionamento do secador. Mesmo assim, a temperatura da a´gua no
reservato´rio terminou por baixo dos outros meses. Para os quatro
meses, a FS decai ao longo da secagem em func¸a˜o da radiac¸a˜o,
na˜o sendo possı´vel manter uma participac¸a˜o maiorita´ria do sis-
tema solar no consumo total de energia da secagem.
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Figura 6: Comportamento do sistema para os treˆs dias consecutivos de maior radiac¸a˜o de cada meˆs para ts = 4h (a) temperatura da a´gua no reservato´rio (b) frac¸a˜o solar
Nas tabelas 3 e 4 sa˜o apresentados os valores me´dio e o respe-
tivo desvio padra˜o para cada hora de secagem, da temperatura
do reservato´rio, de eficieˆncia dos coletores e do balanc¸o de en-
ergia para o secador solar. Como se observa, a energia solar
que entra no sistema e´ menor que a energia trocada para o ar do
secador, por consequeˆncia, a temperatura no reservato´rio decai
ao longo da secagem. Como a taxa de transfereˆncia de calor do
trocador depende da magnitude da diferenc¸a de temperatura ente
os dois fluidos (Eq.25), e devido ao fato de que Q˙solar e´ menor
que Q˙t a temperatura no reservato´rio cai, diminuindo a capaci-
dade de troca de calor do equipamento. Com isso, aumenta a
poteˆncia fornecida pelo sistema auxiliar, necessa´ria para manter
a temperatura de ingresso na caˆmara de secagem fixa.
Como mostrado nas tabelas 3 e 4, o nu´mero de dias estimados
sem operac¸a˜o diminui para tempo de secagem de treˆs horas,
dado que, aumenta o tempo que o sistema solar esta sem carga e
com a´gua passando pelo coletores, ainda com boa radiac¸a˜o solar
incidindo. Comparando a frac¸a˜o solar para ts = 4 h e ts = 3 h
observa-se que para ts = 3 h a FS e´ menor, em torno de 25% a
35%. Isto porque reduzir o tempo de secagem para uma mesma
carga leva ao aumento de poteˆncia exigida, e como Qsolar e´ o
mesmo posto que na˜o alterou-se nenhuma das caracterı´sticas do
sistema de captac¸a˜o de energia, a FS diminui.
Pela condic¸a˜o da carga, o arranjo em questa˜o na˜o mostra um
bom despenho com o objetivo de reduzir o cara´ter intermitente
da energia solar e participac¸a˜o da fonte de calor auxiliar. Isto se
reflete na queda ra´pida da FS mostrada pela figura 6(b). Num
posterior trabalho de otimizac¸a˜o, diminuir a quantidade de ma-
Tabela 3: Resultados para ts= 4h e VAr,s = 0, 7m/s
t = 1 h t = 2 h t = 3 h t = 4 h
Janeiro, dias sem operac¸a˜o = 0
Tres [◦C] 86,6±5,1 75,7±2,6 71,0±2,4 68,0±2,6
η 0,49±0,02 0,53±0,01 0,53±0,01 0,52±0,01
Q˙solar [W] 7332±1049 7893±1054 7409±110 6791±1228
Q˙t [W] 13799±1746 9720±878 8158±812 7179±892
Q˙aux [W] 6832±1742 10581±876 11823±816 13285±901
Q˙TOT AL [W] 20631±1744 20301±877 19981±814 20461±897
FS 0,66±0,08 0,48±0,04 0,40±0,04 0,35±0,04
Junho, dias sem operac¸a˜o = 16
Tres [◦C] 81,2±7,59 65,2±2,84 59,2±1,6 56,1±1,3
η 0,37±0,04 0,45±0,01 0,47±0,02 0,44±0,02
Q˙solar [W] 3306±706 4213±565 4097±575 3221±579
Q˙t [W] 14526±3229 7814±1154 5426±641 4189±544
Q˙aux [W] 18791±3204 25435±1143 27827±651 29180±583
Q˙TOT AL [W] 33317±3216 33259±1148 33253±646 33369±563
FS 0,43±0,09 0,23±0,03 0,16±0,02 0,12±0,02
Julho, dias sem operac¸a˜o = 14
Tres [◦C] 83,5±6,6 69,2±2,9 62,8±1,9 59,2±1,7
η 0,37±0,04 0,44±0,02 0,45±0,02 0,44±0,02
Q˙solar [W] 3496±834 4199±701 4096±635 3337±598
Q˙t [W] 12742±2179 7817±977 5692±653 4484±575
Q˙aux [W] 8823±2165 13723±975 15858±659 17130±590
Q˙TOT AL [W] 21565±2172 21530±976 21550±656 21615±582
FS 0,59±0,10 0,36±0,04 0,26±0,03 0,20±0,03
Agosto, dias sem operac¸a˜o = 2
Tres [◦C] 84,8±5,77 72,0±2,59 66,3±1,8 62,7±1,9
η 0,43±0,03 0,48±0,01 0,49±0,02 0,46±0,03
Q˙solar [W] 5015±786 5789±667 5576±763 4504±821
Q˙t [W] 13189±2008 8758±879 6863±633 5651±648
Q˙aux [W] 8375±1994 12781±877 14687±639 15963±663
Q˙TOT AL [W] 21564±2001 21539±878 21550±636 21614±656
FS 0,61±0,09 0,40±0,04 0,31±0,02 0,26±0,02
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Tabela 4: Resultados para ts= 3h e VAr,s = 1, 1m/s
t = 1 h t = 2 h t = 3 h
Janeiro, dias sem operac¸a˜o = 0
Tres [◦C] 84,5±6,2 71,5±2,6 66,7±2,1
η 0,50±0,02 0,54±0,01 0,54±0,00
Q˙solar [W] 7287±1126 7995±1031 7802±1093
Q˙t [W] 15888±2661 10406±1095 8446,±878
Q˙aux [W] 15969±2654 21426±1091 23401±885
Q˙TOT AL [W] 31857±2657 31833±1093 31848±881
FS 0,49±0,08 0,32±0,03 0,26±0,02
Junho, dias sem operac¸a˜o = 15
Tres [◦C] 80,8±7,3 65,1±2,8 59,1±1,6
η 0,37±0,04 0,44±0,03 0,45±0,04
Q˙solar [W] 3474±730 4197±611 3974±667
Q˙t [W] 14333±3137 7772±1148 5369±666
Q˙aux [W] 18978±3112 25473±1137 27876±676
Q˙TOT AL [W] 33311±3125 33246±1142 33246±671
FS 0,44±0,09 0,25±0,10 0,19±0,11
Julho, dias sem operac¸a˜o = 11
Tres [◦C] 81,3±7,31 65,6±2,7 59,7±1,5
η 0,39±0,04 0,46±0,01 0,47±0,01
Q˙solar [W] 3733±766 4480±576 4321±536
Q˙t [W] 14531±3113 8000±1129 5622±625
Q˙aux [W] 18749±3091 25237±1125 27629±635
Q˙TOT AL [W] 33281±3102 33238±1127 33252±630
FS 0,43±0,09 0,24±0,03 0,16±0,01
Agosto, dias sem operac¸a˜o = 1
Tres [◦C] 82,5±6,9 68,0±2,6 62,7±1,7
η 0,44±0,03 0,50±0,01 0,51±0,01
Q˙solar [W] 5108±925 6020±721 5847±720
Q˙t [W] 15037±2954 8973±1075 6836±693
Q˙aux [W] 17648±2977 23665±1227 25805±950
Q˙TOT AL [W] 32685±2965 32638±1151 32642±821
FS 0,46±0,09 0,27±0,03 0,20±0,02
terial a secar ou aumentar o nu´mero de coletores em conjunto
com o volume do reservato´rio devem ser avaliados.
O consumo de energia me´dio por quilograma de a´gua evapo-
rado foi de 6220 kJ/kg, valor pro´ximo ao descrito por Melo et.
al [9] que verifica um consumo me´dio de 7256 kJ/kg de a´gua
removida para o guaco utilizando temperatura de ar de 55 ◦C e
secador a GLP com fluxo ascendente.
5. Concluso˜es
O modelo demonstrou um desempenho satisfato´rio quando
comparado aos resultados encontrados na bibliografia, tornando
possı´vel a ana´lise de distintas modificac¸o˜es. Ou seja, o principal
objetivo foi atingido quando o modelo permite analisar o efeito
causado por modificac¸o˜es de dados de projeto ou condic¸o˜es
clima´ticas.
Para reservato´rios de volumes grandes a hipo´tese de na˜o
estratificac¸a˜o ja´ na˜o e´ mais va´lida, desta forma, outro modelo
que leve em conta essa complexidade deve ser adotado.
Para os meses desfavora´veis fica confirmada a necessidade de
uma fonte auxiliar de energia para efetivo processo de secagem.
O modelo apresentado pode auxiliar no desenvolvimento e
otimizac¸a˜o desse tipo de sistemas.
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